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Prufungsanlass

* Mangelhafte Leistungserbringung der Steuerungs- und
Uberwachungsorgane beim Umbau zur EURO gibt Hinweis auf
Defizite an sicherheitstechnischen Einrichtungen

* Feststellungen im Rahmen einer vorhergehenden Prifung betreffend die
Standsicherheit & Gebrauchstauglichkeit begriinden Nachprifung

Sicherheitstechnische Feststellungen zu
- Bauwerkstberwachung
- Dachkonstruktion

- Triblinenkonstruktion

- Fluchtwege

- Absturzsicherungen
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Bauwerkserhaltung
Praterstadion — besonders hohe Anforderungen

* Fortgeschrittene Lebensdauer der STB-Konstruktionen
(Errichtung 1929-1931, tlw. Wiederaufbau 1947, Erweiterung 3. Rang
1956-1959, tlw. Sanierung und Uberdachung 1984-1986)
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Bauwerkserhaltung
Praterstadion — besonders hohe Anforderungen

» Sonderstellung der Dachkonstruktion
in statisch-konstruktiver Sicht :
(Brickenbauwerk, neuartige Bauweise =
z.T. ohne Langzeiterfahrungen)

7 Stahlbau
Bild4.  Radilschoit ' 1 10/1987
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Bauwerkserhaltung -
Praterstadion — besonders hohe Anforderungen

* Berticksichtigung des aktuellen Standes der Technik bei
Instandsetzung, Erneuerung und Veranderung im Sinn der
Verkehrssicherungspflicht (ABGB) und Erhaltungspflicht (BO fir Wien)

- Zuverlassigkeit (Sicherheitsklasse CC3 gem. ONORM EN 1990)
- Einwirkungen (ONORM EN 1991)
- Bewertung der Tragfahigkeit (ONORM EN 1998-3 etc.);
erforderlich gemanr ONR 24008 u.a. bei
Bauschaden
Eingriffen in die Tragstruktur
Feststellen von konstruktiven Mangeln
auRergewohnlichen Ereignissen
Auftreten neuer Erkenntnisse Uber die Tragfahigkeit
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Defizite in Uberwachung und Unterhalt

* Fehlende Schwingungsmessungen (nur Messung Innenringhdhe)
* Verschiebungen Trapezbleche SOLL > IST
* subjektive Wahrnehmung starker Schwingungen
* laufende Sturmschaden an Dachhaut
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Defizite in Uberwachung und Unterhalt

» Ungeeignete SicherungsmalRnahmen 2007 — Absturz Stahlwinkel
2009 (Profilblechnégel fuir Wechselbeanspruchung ungeeignet)

A
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Defizite in Uberwachung und Unterhalt

* Vorgeschlagene MalRnahmen zur Schadensbehebung ungeeignet
* Fehlende Eignung und Befugnis - ,, Technisches Biiro fir

Maschinenbau* erbrachte Leistungen der Tragwerksplanung;
Gewerbeberechtigung ruhend gemeldet
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Defizite in Uberwachung und Unterhalt

» Unzureichende Betongute und zu geringen Bewehrung von Teilen der
STB-Konstruktion aus 1931 treten erst bei Umbau 2007 zu Tage

* Fehlende Untersuchung der gesamten STB-Konstruktion, ob
ebensolche Defizite auch andernorts bestehen, da dies nicht fur
maoglich gehalten wird

* Fehlende Dokumentation des Bauzustandes (kein Objekt- bzw.

Anlagenbuch) begrindet mangelhafte Kenntnis des
Erhaltungszustandes
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Defizite in Uberwachung und Unterhalt

 Stufenanlagen mit tber den
normgemalf3en Toleranzbereich
hinaus gehenden Unterschieden
der Stufenh6hen bzw. Steigungs-
verhaltnissen  Stolperrisiko
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Defizite in Uberwachung und Unterhalt
» Gelander z.T. mangelhaft
» Handlaufe z.T. fehlend
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Defizite in Uberwachung und Unterhalt

» Absturzsicherungen
Betonbristung
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Defizite bei Umbaumallinahmen

» Absturzsicherungen
Glasbrustung

Holmlast 1,0 statt 3,0 kN/Ifm
groR3e Kerbspannungen

Lastverteilung fehlt
Handl&aufe fehlen
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Defizite bei Umbaumalinahmen
» Einbau 19. Reihe im 2. Rang (Schaffung von rd. 800 Sitzplatzen)

z.T. ohne ausreichender
Fluchtwegsbreite
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Problem bengalische Feuer

» Personenvereinzelungsanlagen nur bei EURO 2008

Foto © APA
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Reslimee

* Dynamische Untersuchung, Nachrechnung und
Tragsicherheitsbeurteilung des Daches durch ZT-Biro

* Einrichtung eines Langzeit Monitoring Systems

* Sanierung Knoten

« Sanierung alterer STB-Decken (Reduktion Auflast)

» Entfernung einzelner Sitzplatze und Verbreiterung der Fluchtwege

» Adaptierungen an Absturzsicherungen

» Anschaffung Personenvereinzelungsanlagen

» Etc.
Vielen Dank fir ihre
Aufmerksamkeit!
Fragen?
Kontakt:

Kontrollamt der Stadt Wien

DI Dr. Michael Kaindl

Tel.: +43(1) 4000/82931

E-Mail: michael.kaindl@wien.gv.at
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